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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczace:

”Wykonania nowych instalacji SSP oraz DSO, ktére polega na przygotowaniu
zgodnie z aktualnie = obowigzujacymi przepisami prawa projektow
wykonawczych SSP oraz DSO oraz realizacji prac, czyli dostawie oraz montazu
instalacji SSP oraz DSO w budynku Centrum Biurowym Plac Grunwaldzki przy
Placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach (40-950), nalezagcym do Centrum
Biurowego Plac Grunwaldzki Sp. z 0.0.”.

Zarzad Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki Sp. z 0.0. zaprasza do sktadania ofert
na: wykonanie nowych instalacji SSP oraz DSO, polegajace na przygotowaniu zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa projektdéw wykonawczych SSP oraz
DSO oraz realizacji prac, czyli dostawie oraz montazu instalacji SSP oraz DSO
w budynku Centrum Biurowym Plac Grunwaldzki przy Placu Grunwaldzkim 8-10
w Katowicach (40-950) (dalej Budynek), nalezagcym do Centrum Biurowego Plac
Grunwaldzki Sp. z 0.0. (dalej Spotka)

ZGODNIE Z PONIZSZA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Katowice, 24 czerwca 2024 r.

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spoétka z

ograniczong odpowiedzialnoscia Prezes Zarzgdu Aleksandra Dyta
40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10 NIP 634-012-57-32
Telefon 32 786 94 01 KRS 0000924719

32 786 94 02 Kapitat zaktadowy: 2.200.000 PLN
Fax 32 786 94 64 Konto: 04 1320 0019 1690 6640

E-mail biuro_zarzadu@placgrunwaldzki.eu 2000 0001


http://www.placgrunwaldzki.eu/

ENTRUM BIUROWE
LACGRUNWALDZKI
SPIS TRESCI:
ROZDZIAL 1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO ORAZ BUDYNKU......cccevuereeererrvnennnn. 3
ROZDZIAL 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ..o e e e enene e e e e e nnneeen, 3
ROZDZIAL 3. OPIS PRZEDMIOTU | ZAKRESU ZAMOWIENIA...........coeeeeeeeeininreeeeeeeeennneees 3
ROZDZIAL 4. INFORMACJE | POSTANOWIENIA OGOLNE  ......ccccvvieieeeeeninreeee e e 4

ROZDZIAL 5. OFERTY WARIANTOWE | CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O
PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH .......ccueiiieeeecineeee e 4

ROZDZIAL 6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA  ........ooviieeeeiiiieeeceeeeennnee e e e e e eneeeas 5
ROZDZIAL 7. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW ..., 5

ROZDZIAL 8. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYNM oo e e eeeeeeeeeeeseeeessasssas s erssan e 5

ROZDZIAL 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMIL......... 7
ROZDZIAL 10. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ......ccoriiiiiiiecr e 7
ROZDZIAL 11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA .....ce e 7
ROZDZIAL 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .....cuiuiieiiiiiiecciieceeeee, 8
ROZDZIAL 13. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT .o, 9

ROZDZIAL 14. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY o s e e s s e s e e 10

ROZDZIAL 15. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU DOPUSZCZENIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTEPOWANIA

PRZETARGOWEGO  .euiiiiiiiiii e s e s e s s e ra s s s s s e raa s e ra e as 10
ROZDZIAL 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY  .......ccocvvveeeeen. 10
ROZDZIAL 17. WZOR UMOWY i e e ceeeee e e e s ssnneeees e e s s e e e e e e e e snnnnneeeesnnnnsnens 10
ROZDZIAL 18. OGOLNE WARUNKI POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO .........ccccuvvuieneeen 10

ROZDZIAL 19. WYKAZ ZALACZNIKOW  ......euiiiiieeeecceeeeeeee e e eae e e e e e e e seeee e e e e e ennnnnne e 11



www.placgrunwaldzki.eu

B1UROWE

PLAC GRUNWALDZKI

ROZDZIAL 1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO ORAZ BUDYNKU

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp. z o.0.
Plac Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice

Nazwa budynku:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki
Plac Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice

ROZDZIAL 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie dwustopniowego przetargu ograniczonego i nie
podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z pdzniejszymi zmianami).

ROZDZIAL 3. OPIS PRZEDMIOTU | ZAKRESU ZAMOWIENIA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Wykonanie Przedmiotu zaméwienia, czyli wykonanie nowych instalacji SSP oraz DSO,
polegajgce na przygotowaniu zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa projektow
wykonawczych SSP oraz DSO oraz realizacji prac, czyli dostawie oraz montazu instalacji SSP
oraz DSO w budynku Centrum Biurowym Plac Grunwaldzki przy Placu Grunwaldzkim 8-10
w Katowicach (40-950).

Wykonanie w ramach Przedmiotu zaméwienia robét Instalacyjnych i budowlanych polegajgcych
na realizacji prac w dwéch etapach:

Etap | - Wykonanie projektu wykonawczego systeméw SSP i DSO.

Etap Il - Dostawa, montaz, uruchomienie centrali przeciwpozarowej oraz instalacji SSP i DSO
w Budynku.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, Zamawiajgcy
wymaga wskazania w ofercie zakresu robot budowlanych oraz instalacyjnych, ktérych
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Zakres Przedmiotu zamodwienia zostat szczegdtowo omoéwiony w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg stanowigcej zatgcznik nr 7do niniejszej SIWZ.

Zakres Przedmiotu zamoéwienia moze zostaé uszczegdtowiony wraz z przekazaniem
Wykonawcom przez Zamawiajgcego stosownych opracowan i materiatéw, ktére stanowi¢ beda
integralng czesc¢ przedmiotowej SIWZ.

Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ wizji lokalnej w Budynku
(warunek konieczny), objetym Przedmiotem zamowienia, dokona¢ wnikliwiej analizy
warunkow realizacji przedmiotowej inwestycji oraz zgromadzi¢ wszelkie informacje, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Ubezpieczenia muszg by¢ przedstawione zgodnie z zapisami w umowie.
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ROZDZIAL 4. INFORMACJE | POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonawca oraz ewentualni podwykonawcy majg obowigzek posiada¢ ubezpieczenie w zakresie
ryzyka budowlanego, atakze zapewnig mozliwos¢ dokonania przelewu na osobe trzecig praw
wynikajgcych z powyzszych ubezpieczenn bez osobnej zgody ubezpieczyciela. Postepowanie
przetargowe jest prowadzone jako dwustopniowy przetarg nieograniczony, nie podlegajgcy prawu
0 zamdwieniach publicznych. Oznacza to, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert
oraz odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia.

Zamawiajgce zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Zapytania ofertowego.
Zasadniczym kryterium wyboru oferty jest cena, jednak Zamawiajgcy przy wyborze moze
uwzgledni¢ inne kryteria, takie jak: doswiadczenie i przygotowanie zawodowe itp.

Nie bedzie publicznego otwarcia ofert ani ich ogdlnodostepnej publikacji. Tylko
Zamawiajgcy bedzie znat szczegdty dotyczace wszystkich ztozonych ofert.
Dwustopniowos$¢ polega na zaproszeniu Wykonawcow, ktorych oferty Zamawiajgcy uwaza
za najkorzystniejsze do dalszego etapu przetargu, ktérego zasady zaproszeni Wykonawcy
poznajg w pdzniejszym terminie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu w kazdym czasie bez
podania przyczyny.

4.1 Podstawg do wykonania oferty, oprocz informacji zawartych w SIWZ, sa: wykonanie wizji
lokalnej; przeprowadzenie we wlasnym zakresie inwentaryzacji; aktualna Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego Budynku (dostepna u Zamawiajgcego na miejscu w Budynku).

4.2 Przewidywany harmonogram postepowania przetargowego:

1)
2)

3)
4)

24 czerwca 2024 r. - Publikacja Przetargu na stronie internetowej Spofki.

Od 24 czerwca 2024 r. do 31.07.2024 r. termin przyjmowania wnioskéw i zapytan od
Wykonawcow.

05.08.2024 r. - Ostateczny termin odpowiedzi przez Zamawiajgcego na wnioski i zapytania.
19.08.2024 r. - Ostateczny termin ztozenia ofert w biurze Zamawiajgcego i przestania
skanéw na adres e-mail: biuro_zarzadu@placgrunwaldzki.eu.

20.08.2024 r. - Otwarcie ofert bez udziatu Wykonawcow.

Sierpien/wrzesien/pazdziernik 2024 r. — Spotkania z wybranymi Wykonawcami w celu omo-
-wienia ofert, przeprowadzenia negocjacji.

Wrzesien/pazdziernik 2024 r. - Wybor Wykonawcy.

Wrzesien/pazdziernik 2024 r. - Podpisanie umowy z Wykonawca.

Pazdziernik/listopad 2024 r. - Przekazanie protokolarne powierzchni pod realizacje
Przedmiotu zaméwienia i rozpoczecie prac.

10) Grudzieh 2025 r. — Nieprzekraczalny termin zakonczenia i odbioru prac.

ROZDZIAL 5. OFERTY WARIANTOWE i CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH

5.1 Zamawiajgcy w pierwszym etapie postepowania przetargowego nie dopuszcza sktadania ofert
wariantowych.

5.2 Zamawiajgcy w pierwszym etapie postepowania przetargowego nie dopuszcza sktadania ofert
czesciowych.

5.3 Zamawiajgcy w drugim etapie postepowania przetargowego przewiduje mozliwos¢ udzielenia
zaméwien uzupetniajgcych.
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ROZDZIAL 6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu zamdwienia, tj. zakoriczenie cato$ci
rob6t budowlanych, przeprowadzenie odbioréw wewnetrznych, przygotowanie wymaganej przepisami
prawa dokumentacji - grudzien 2025 r.

ROZDZIAL 7. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

7.1 Udziat w postepowaniu przetargowym mogg wzigé Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu dotyczgce:

7.1.1 Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

7.1.2 Posiadania wiedzy i doswiadczenia, potwierdzone pisemnie wykonaniem w ostatnich 5
latach przed terminem skiadania ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - wtym okresie, robot budowlanych z podaniem ich wartosci, dat realizac;i
i miejsca wykonania zamowienia wraz z zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych,
ze zamowienie zostato wykonane nalezycie.

7.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz kadrg inzynieryjno-
techniczng, zdolng do wykonania zamdwienia, tj. wskazg do wykonania niniejszego
zamoéwienia osoby, ktére posiadajg uprawnienia do kierowania robotami instalacyjno-
budowlanymi bez ograniczen, w nastepujgcych specjalnosciach:

1) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen teletechnicznych bez ograniczen - petnigca funkcje
kierownika robét na budowie, ktéra w okresie ostatnich 10 lat posiada co najmniej
3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika budowy lub robét
W swojej specjalnosci.

2) Minimum 3 os6b przeszkolonych (pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia) przez
producenta systemu SSP.

3) Minimum 3 os6b przeszkolonych (pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia) przez
producenta systemu DSO.

7.1.4 Znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej, potwierdzajgcej spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu, w nastepujacym zakresie:
1) Posiada srodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowg na kwote nie mniejszg niz 3 min
PLN.
2) Osiagnat przychody netto ze sprzedazy z ostatnich trzech lat obrotowych na
poziomie: nie mniejszym niz 1,5 min PLN.

ROZDZIAt. 8. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

8.1 Oswiadczenia i dokumenty, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy fgcznie z Ofertg w celu
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych w rozdziale 7, pkt.
7.1 SIWZ:

1) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;

2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z zatagcznikiem nr
4 do SIWzZ;

3) Wpykaz roboét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - wtym okresie,
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
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i prawidtowo ukonczone, polegajgcych na wykonaniu nowych instalacji SSP i DSO w
budynkach o powierzchni uzytkowej min. 5000 m2, zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ;
Oswiadczenia ireferencje potwierdzajgce, ze roboty ujete www. wykazie zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

W w/w przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, dowdd, ze Wykonawca bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji Przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci w dowdd uznaje sie pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow (wiedzy ido$wiadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia.

8.2. Oswiadczenia i dokumenty, ktére bedg mieli obowigzek ztozy¢é Wykonawcy zakwalifikowani do
kolejnego etapu.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia iwyksztatcenia niezbednych dla wykonania
zamoéwienia, atakze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, wraz z informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SIWZ;
W przypadku gdy Wykonawca bedzie polegat na osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia innych podmiotéw, dowdd, ze Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegoélnosci za dowdd uznaje sie pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow (0sdb) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia;
Oswiadczenie Wykonawcy, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, o ktérych mowa w pkt. 7.1.3, ppkt. 1-3;
Informacja z bankéw, w ktérych wykonawca lub podmiot, na ktérego zdolnosciach
finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek, potwierdzajgca wysoko$¢
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy lub podmiotu, na
ktérego zdolnosciach finansowych Wykonawca polega, na kwote nie mniejszg niz 3 min
PLN wystawiona nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw, dowdd, ze Wykonawca bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zamowienia, w szczegoélnosci za dowdd uznaje sie pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw (zdolnosci
finansowych) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Wartosci podane w ww. dokumentach w walutach innych niz PLN beda przeliczone wg
Sredniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu.
Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw Ilub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
Aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS Ilub KRUS potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z optaceniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenia, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wkasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie:
a) istniejgcych nieuregulowanych a wymagalnych roszczen,
b) istniejgcych lub potencjalnych sporow sadowych grozgcych Wykonawcy (w tym
zakonczonych prawomocnym rozstrzygnieciem),
c) wszczetych wobec Wykonawcy egzekucji przekraczajgcych pojedynczo lub tgcznie
kwote 100.000 zt.
Wykonawca dostarczy harmonogram ogoliny realizacji prac. Zatacznik nr 8
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10) Wykonawca dostarczy harmonogram pfatnosci. Zatagcznik nr 9

11) Wykonawca dostarczy Plan Organizacyjny placu budowy. Zatgcznik nr 10

12) Wykonawca dostarczy liste podwykonawcow i dostawcéw dla gtéwnych pakietow prac.
Zalacznik nr 11

8.3 Zatgczone do oferty dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobel/y upowazniona/e do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formg reprezentacji okreslong w rejestrze sgdowym KRS lub innym dokumencie.

8.4 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem przysieglym na
jezyk polski.

ROZDZIAt 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

9.1 W prowadzonym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajgcy i Wykonawcy bedg przekazywaé pisemnie lub drogg elektroniczng. Jezeli
Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

9.2 Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy
udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od momentu
otrzymania pytania od Wykonawcy pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do 31.07.2024 .

9.3 Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania ofert, o ktérym
mowa w pkt. 9.2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiajgcy moze pozostawic
wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 9.2 SIWZ.

9.4 Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy opublikuje na stronie internetowej Spoétki bez
ujawniania zrodta zapytania.

9.5 Zamawiajgcy nie zamierza zwotac zebrania Wykonawcow po pierwszym etapie przetargu.

9.6 Osoby uprawnione ze strony Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami:
Aleksandra Dyta
Wojciech Mdél

9.7 Wszelkg korespondencije pisemng nalezy kierowac:

pocztg na adres Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp. z 0.0.
PI. Grunwaldzki 8-10, (40-950) Katowice lub
pocztg elektroniczng na adres: biuro_zarzadu@placgrunwaldzki.eu

ROZDZIAL 10. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium przed terminem uptywu ziozenia ofert na konto
bankowe Zamawiajgcego nr 04 1320 0019 1690 6640 2000 0001 w kwocie 100.000,00 PLN z
opisem przelewu: ,WADIUM W PRZETARGU".

2. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji Przedmiotu Zamdwienia oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL 11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

11.1  Termin zwigzania ofertg: 6 miesiecy.
11.2  Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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ROZDZIAL 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i ztozy¢ oferte wg ponizszych zasad:

121
12.2
12.3
12.4

12.5
12.6

12.7

12.8

12.9

12.9.1

12.9.2

12.9.3

12.9.4

12.9.5

12.9.6

12.9.7

12.9.8

Oferta powinna byé sporzadzona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w jezyku
polskim.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Oferent powinien dokfadnie zapoznac sie z dokumentami przetargowymi. Oferta

powinna by¢ przygotowana zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w SIWZ.

Wykonawca ma obowigzek wykonac wiasne przedmiary.

Oferta sktadana przez Wykonawce powinna by¢ sporzgdzona na Formularzu Ofertowym
stanowigcym Zatgcznik nr 2.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty wymagane w wykazie zatgcznikéw zgodnie z
rozdziatem 19 niniejszej SIWZ.

Formularz ofertowy wraz ze stanowigcymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami, musi zostac
wypetniony przez Wykonawce scisle wedtug postanowien niniejszej dokumentac;ji
przetargowej. Nalezy wypetni¢ wszystkie rubryki/pozycje w zatgczonych w wers;ji
elektronicznej formularzach.

Tabela Podziatu Wynagrodzenia - Zatgcznik nr 3 zawiera podziat na dwa rodzaje kosztow:
Koszty Projektu oraz Koszty Realizacji Wykonawczej.

Koszty Projektu - muszg zawiera¢ ryczaltowe wynagrodzenie za zakres wszystkich prac
zwigzanych z wykonaniem projektu wykonawczego, koniecznych uzgodnieh formalnych/
prawnych.

Koszty Realizacji Wykonawczej - zawierajg wynagrodzenie ryczattowe za zakres robét
budowlano-montazowych obejmujgcych dostawe urzadzen iwyposazenia oraz prace
wykonczeniowe zwigzane z realizacjg projektu. Koszty te moga by¢ wykorzystane w catosci lub
czesci w zaleznosci od polecen Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie
uprawniony jedynie do takiej ilosci robét lub dostaw, jakie ustali Zamawiajgcy.

Jezeli zdaniem Wykonawcy jakie$ prace zostaty pominiete lub powinny by¢ skalkulowane, to
nalezy je uwzgledni¢ w Tabeli Podziatu Wynagrodzenia - Zatacznik nr 3, na koncu w pozycji
»inne, niewymienione”. Nalezy je przedstawi¢ z wyceng i uwzgledni¢ te koszty w cenie zawartej
w Formularzu Ofertowym. W przypadku braku robét dodatkowych uwaza sie, ze Oferta jest
kompletna i nie bedzie w przysziosci akceptowac¢ sie robdét dodatkowych spowodowanych
niepetng wycena.

Wykonawca powinien zweryfikowa¢ poprawno$¢ rozwigzan technicznych przedstawionych
w ofercie. Wszelkie btedy, watpliwosci, braki oraz roboty dodatkowe uwazane przez
Wykonawce za konieczne do prawidtowej realizacji projektu w formie komentarzy nalezy
umiesci¢ w Zalgcznik nr 3.

Gdziekolwiek okreslono doktadnie typ lub marke produktu (technologii), nalezy dokona¢ wyceny
tego konkretnego produktu. Jesli Wykonawca chce dodatkowo zaproponowaé produkt inny niz
podany w opisie, lecz takiej samej jakosci i wtasnosciach, powinien to uja¢ w Zatgczniku nr 3,
podajgc jego doktadng marke, typ, opis i cene.

Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie oferty, uwzglednienie catosci
prac, wtasciwych ilosci wyliczonych przez Wykonawce podczas przeprowadzonej wizji lokalnej.
W cenach wszelkich robét nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednych projektow
wykonawczych i warsztatowych oraz dokumentacji powykonawczych.

Ceny nalezy podac¢ do drugiego miejsca po przecinku. Pozycje i Roboty, dla ktérych nie
podano cen uznane zostang za zawarte i wycenione w innych pozycjach.

Wyceny przygotowane w innym uktadzie lub kolejnosci nie bedg rozpatrywane. Zabrania sie
zmieniania kolejnosci wierszy, wstawiania lub usuwania linii oraz zmieniania zawartoSci
komoérek z opisem robot.

W przypadku wystgpienia sprzecznosci pomiedzy danymi numerycznymi iwydrukiem, za
obowigzujgce uznaje sie dane uzyskane z przeliczen ilosci i cen jednostkowych podanych przez
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Wykonawce w formie numerycznej.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z KRS lub z wpisem do ewidencji dziatalnosci gospodarczej. W przypadku
podpisania oferty w inny sposob niz okreslony w KRS lub wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, na podstawie udzielonego im petnomocnictwa, nalezy do oferty dotgczyc
przedmiotowe petnomocnictwo.

Wykonawca do Formularza Ofertowego dotgcza dokumenty formalno-prawne w formie
oryginatu lub kserokopii. Kserokopie muszg by¢ poswiadczone wpisem ,za zgodnosc
z oryginatem” przez pracownika firmy legitymujgcego sie imienng pieczatkg bgdz przez osobe
(osoby) upowazniona/e do reprezentacji spotki zgodnie z KRS.

Kazdy Wykonawca przedkfada tylko jedng oferte.

Wszystkie strony oferty muszg by¢ ponumerowane i spiete (zszyte) w sposéb uniemozliwiajgcy
dekompletacje i wiozone w oktadki. Oferta musi by¢ czytelna.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcoéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamoéwienia musi by¢ do niej zatgczone petnomocnictwo (oryginat lub kserokopia poswiadczona
za zgodnos¢ przez notariusza).

Oferte nalezy umiescic w zamknietym opakowaniu uniemozliwiajgcym przypadkowe
zapoznanie sie z trescig oferty przed terminem otwarcia ofert.

Oferte wraz z zatgcznikami nalezy ztozy¢ w zaklejonej, nienaruszonej kopercie opatrzonej
nazwg i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na: Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp.
Z 0.0., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice p.502, z dopiskiem ,,NIE OTWIERAC” oraz
przestac kopie w wersji elektronicznej na adres e-mail:
biuro_zarzadu@placgrunwaldzki.eu

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic¢ lub wycofa¢ oferte. Zmiana
oferty wymaga zachowanie formy pisemnej. Zmieniona oferta powinna znalez¢ sie w zamknietej
kopercie odpowiednio oznaczonej ,ZMIANA” i opisanej jak w pkt. 12.6.

Oferta powinna by¢ ztozona w formie pisemnej w 1 egz. wraz z wersjg elektroniczng w catosci.
Oferta powinna by¢ podpisana przez osoby uprawnione do skfadania o$swiadczen woli lub
petnomocnikéw na podstawie upowaznienia. Oczekuje sie od Wykonawcy podania
kompletnego adresu do korespondencji oraz imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu oraz
adresem e-mail do osoby kontaktowej.

Upowaznienie do podpisania oferty powinno by¢ dotgczone do oferty, o ile nie wynika

z dokumentow oferty.

Kopie wszystkich dokumentow dotgczonych do oferty winny by¢ potwierdzone za zgodnos$c¢

z oryginatem przez osoby upowaznione do jej podpisania

Wykonawca, skfadajgc oferte moze zastrzec, ze nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim
znajdujgce sie w jego ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.

ROZDZIAL 13. MIEJSCE i TERMIN SKLADANIA i OTWARCIA OFERT

131

13.2

13.3

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 19.08.2024 roku w biurze Zamawiajgcego: Centrum Biurowe
Plac Grunwaldzki Sp. z 0.0., Pl. Grunwaldzki 8-10, (40-950) Katowice, pietro 5 pokoj 502 oraz
przestac¢ skan na adres e-mail: biuro_zarzadu@placgrunwaldzki.eu

Niepubliczne otwarcie ofert odbedzie sie w pierwszym dniu roboczym po terminie sktadania ofert
w biurze Zamawiajgcego - adres jw.

W przypadku ztozenia oferty po terminie takie oferty uznaje sie za niewazne.
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ROZDZIAL 14. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY

14.1 Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferowaé cene statg dla okresu realizacji
zadania.

14.2  Cena oferty musi obejmowac catkowity koszt wykonania Przedmiotu zamowienia oraz wszelkie
koszty towarzyszace, konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu wykonania
Przedmiotu zamowienia i uwzgledniaé wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowa, terminowg
realizacjg Przedmiotu zamdwienia.

14.3  Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu zaméwienia
wynikajgce wprost z SIWZ, jak rowniez w niej nieujetej, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamoéwienia w zakresie podanym w opisie Przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z SIWZ,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wtym m.in. Prawa Budowlanego Ilub warunkami
technicznymi.

14.4 W ofercie nalezy poda¢ wartos¢ netto i wartos¢ brutto w PLN.

145 W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych
tresci ztozonych ofert.

ROZDZIAL 15. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU DOPUSZCZENIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO

15.1 Po otrzymaniu ofert, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcow, ktorych oferty byly
najkorzystniejsze o przystagpieniu do negocjacji oraz odbyciu spotkania w celu omowienia ofert
i przeprowadzenia negocjacji. Po otrzymaniu ofert po negocjacji, Zamawiajgcy dokona wyboru
ofert najbardziej korzystnych i zaprosi wybranych Wykonawcéw do drugiego etapu
postepowania przetargowego. Po odbyciu spotkan i negocjacji cen w |l etapie, Zamawiajgcy po
otrzymaniu wynegocjowanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

ROZDZIAL 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1 Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost w formie gwarancji
ubezpieczeniowej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego brutto.

16.2 Gwarancja ubezpieczeniowa powinna obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za zdarzenia wyniklie w
okresie rekojmi, z zastrzezeniem mozliwosci zgtaszania roszczen w terminie 12 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

ROZDZIAL 17. WZOR UMOWY

17.1. Wzér Umowy stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ. Zostanie przekazany Wykonawcom zgodnie
z harmonogramem.

ROZDZIAL 18. OGOLNE WARUNKI POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

18.1 W celu dokonania wyboru Wykonawcy i podpisania umowy o roboty budowlane, Zamawiajgcy
przewiduje odbycie w Il etapie przetargu z wybranymi wykonawcami (oferentami) tury spotkan,
w celu wynegocjowania ostatecznej oferty cenowej. Spotkania z wybranymi Wykonawcami
odbeda sie w Biurze Zamawiajgcego lub w innym miejscu, o ktérym Zamawiajgcy poinformuje.
Doktadne daty i godziny spotkan zostang ustalone w terminie pézniejszym.

18.2 W trakcie postepowania przetargowego Wykonawca ma prawo sktadania zapytan do
Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych Przedmiotu zaméwienia

Strona 10


http://www.placgrunwaldzki.eu/

www.placgrunwaldzki.eu

CENTRUM BIUROWE

PLAC GRUNWALDZKI

18.3 Materiaty przetargowe nalezy traktowaé jako poufne.

18.4 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia
bez podania przyczyn, przy czym w przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw
uczestnictwa w postepowaniu, w szczegolnosci kosztéw przygotowania oferty.

ROZDZIAL 19. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 do SIWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatgcznik nr 2 do SIWZ — FORMULARZ OFERTOWY

Zatgcznik nr 3 do SIWZ —TABELA PODZIALU WYNAGRODZENIA

Zatgcznik nr 4 do SIWZ — OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Zatgcznik nr 5 do SIWZ — WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT PRZEZ WYKONAWCE

Zatgcznik nr 6 do SIWZ — WYKAZ DYSPONOWANIA OSOBAMI WYZNACZONYMI DO
REALIZACJI UMOWY

Zatgcznik nr 7 do SIWZ — WZOR UMOWY

Zatgcznik nr 8 do SIWZ — HARMONOGRAM OGOLNY REALIZACJI PRAC

Zatgcznik nr 9 do SIWZ — HARMONOGRAM PLATNOSCI

Zatgcznik nr 10 do SIWZ — PLAN ORGANIZACYJNY PLACU BUDOWY

Zatgcznik nr 11 do SIWZ — LISTA PODWYKONAWCOW | DOSTAWCOW DLA GEOWNYCH
PAKIETOW PRAC.

PREZES ZARZADU

Aleksandra Dyta
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamoéwienia:

Wykonanie nowych instalacji SSP oraz DSO, polegajace na przygotowaniu zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa projektéw wykonawczych SSP oraz DSO oraz realizacji prac,
czyli dostawy oraz montazu instalacji SSP oraz DSO w budynku Centrum Biurowym Plac
Grunwaldzki przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach (40-950) (dalej Budynek), nalezagcym
do Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki Sp. z o.0. (dalej Spoétka).

Spis zawartosci:

ogrwNE

Wstep.

Charakterystyka budynku.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Czes¢ informacyjna przedmiotu zamoéwienia.

Wymagania dla Wykonawcy starajgcego sie o udzielenie zamowienia.

WSTEP:

W budynku biurowo-ustugowym Centrum Biurowym Plac Grunwaldzki przy Placu
Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach (40-950) (dalej Budynek), przewiduje sie zaprojektowanie
i wykonanie nowych systeméw sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowego systemu ostrzegania.
Systemy te zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng PKN-
CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru i konserwac;ji”.

Systemy majg zapewni¢ ochrone ppoz. catego budynku. Na powierzchniach ustugowych
i biurowych rozmieszczenie iilos¢ elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy
dostosowac w sposob uwzgledniajgcy podziaty powierzchni.

Ochrong nalezy objg¢é wszystkie pomieszczenia poza pomieszczeniami  mokrymi.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek zlokalizowany jest na dziatce (nr ew. 111/4) przy pl. Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach.
Znajduje sie w zabudowie miejskiej w otoczeniu budynkéw biurowych i mieszkalnych
z zachowaniem wymaganych minimalnych odlegtosci od budynkéw sgsiednich iod granicy
sgsiednich dziatek. Budynek jest prostopadto$cienng brytg o podstawie prostokatnej
z przylegajgcym do niego od strony poétnocnej w centralnej czesci (od parteru do | pietra)
trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym.

Instalacje iurzadzenia techniczne znajdujgce sie w Budynku (z wylgczeniem urzgdzen
przeciwpozarowych):

- instalacja elektryczna,

- instalacja telekomunikacyjna,
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- instalacja zimnej i cieptej wody,

- instalacja odgromowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania - wymiennik ciepta w piwnicy,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- system kontroli dostepu,

- instalacja komputerowa z serwerownig i zasilaniem rezerwowym,

- instalacja telewizji przemystowej,

- zespot 3 dzwigdbw osobowych obstugujgcych poziomy od -1 do +7. Dzwig
w centralnej czesci budynku obstuguje kondygnacje od poziomu -1 do +5; dzwig
w czesci zachodniej budynku obstuguje kondygnacje od poziomu 0 do +5 kondygnaciji, w czesci
wschodniej budynku obstuguje kondygnacje od poziomu 0 do +7.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 31 700,00 m2
Powierzchnia wewnetrzna 21 173,81 m2
Powierzchnia uzytkowa 18 893,00 m2
Kubatura 106 610 m3

Powierzchnie poszczegodlnych kondygnaciji:
- poziom -1 - 2 346,44 m?

- parter -2 293,75 m?

- 1 pietro - 2 421,79 m?

- 2 pietro - 2 380,46 m?

- 3 pietro - 2 380,46 m?

- 4 pietro - 2 384,85 m?

- 5 pietro - 2 383,85 m?

- 6 pietro - 2 269,45 m?

- 7 pietro - 2 216,78 m2

Grupa wysokosci

Wysokos¢ budynku - 33 m.

Obiekty zalicza sie do ,W" - budynkéw wysokich tj. od 25 do 55 m wtgcznie nad poziomem
terenu.

Liczba kondygnacji
Dwie kondygnacje podziemne,
Osiem kondygnacji nadziemnych.

Kategoria zagrozenia ludzi (ZL)

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Kwalifikacja poszczegoélnych czesci budynkow (pomieszczen) jest nastepujgca:

kondygnacje parter, 1, 2, 3, 4, 5 i 7 pomieszczenia biurowe, socjalne, salki konferencyjne, itp.-
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill,

Strona 13


http://www.placgrunwaldzki.eu/

www.placgrunwaldzki.eu

CENTRUM BIUROWE

PLAC GRUNWALDZKI

poziom -1 z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, elektryczne i teletechniczne oraz
pietro 6 pomieszczenia archiwum, kwalifikuje sie do kategorii PM.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia:

Etap | - Wykonanie projektu wykonawczego systeméw SSP i DSO.

Etap Il — Dostawa, montaz, uruchomienie centrali przeciwpozarowej oraz instalacji SSP
i DSO w Budynku.

3.1 Wytyczne ogdlne:

1) Wykonanie zgodnej z przepisami prawa i Polskimi Normami, zasadami projektowania oraz
wiedzg techniczng dokumentacji projektowej, a nastepnie dokumentacji powykonawczej
z uwzglednieniem wszystkich zmian w zakresie niezbednym do zrealizowania prac.

2) Wykonanie i uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. ppoz. scenariusza pozarowego oraz matrycy
sterowan centrali CP, ktére to dokumenty bedg podstawg wykonania projektu
wykonawczego.

3) Demontaz i utylizacja istniejgcego osprzetu i urzadzen zgodnie z projektem tj.: centrala
sygnalizacji pozaru, czujki pozarowe, jonizacyjne czujniki dymu, reczne ostrzegacze,
moduty wejsé/wyjs¢, sygnalizatory, wskazniki zadziatania itp.;

4) Zamontowanie nowego osprzetu pozarowego (okablowania, gniazd, czujek, przyciskéw
ROP etc.).

5) Woykorzystanie istniejacego okablowania z zastrzezeniem:

a) wykonania pomiaréw potwierdzajgcych mozliwosé wykorzystania istniejgcego
okablowania — przed montazem czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu
oraz opornos$c¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci
wiasciwych dla systemu - wynik z badania nalezy przedstawi¢ w stosownych protokotach,

b) w przypadku stwierdzenia uszkodzenh lub zmiany istniejgcych linii kablowych nalezy
w zakresie prac ujg¢ wymiane okablowania na nowe.

6) Montaz nowego okablowania w pomieszczeniach nie objetych ochrong systemu SSP
i DSO.

7) Integracja systemu SSP zsystemami biorgcymi udziat w procesie zabezpieczenia
pozarowego Budynku oraz ewakuacji ludzi (centrala D+H oddymianie, DSO, SKD, modut
radiowy powiadomienia PSP).

8) Konfiguracja, uruchomienie oraz przeprowadzenia préb i testéw funkcjonalnych wszystkich
zintegrowanych systemow bezpieczenstwa ppoz.

9) Przeprowadzenie szkolen obstugowych wyznaczonych przez Zamawiajgcego o0sob
potwierdzonych protokotem ze szkolenia.

10) Przekazanie hasta/etl, kluczy, licencji itp. oraz konfiguracji, matrycy sterowan systemu
wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajgcego

11) Wykonanie niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac konserwacyjnych
i naprawczych majacych na celu przywrécenie do stanu pierwotnego elementow
konstrukcyjnych powierzchni Budynku wtym piyt sufitowych oraz $cian zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i estetyka.

12) Zabezpieczenie sprzetu, urzadzen iinnego wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen
przed zniszczeniem lub zabrudzeniem przed rozpoczeciem realizacji prac a po ich
zakonczeniu usuniecie zabezpieczen i utylizacja.
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3.2. Warunki gwarancji.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji minimum 36 miesiecy na zainstalowane systemy wraz
z okablowaniem bez rozgraniczenia na przewody wykorzystane z poprzedniego systemu oraz
wbudowane przy montazu nowego (wykonawstwo + dostarczone urzgadzenia).

3.3. Dostep do Budynku

Podczas wykonywania wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem zamdwienia Budynek bedzie
uzytkowany. W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego
uzgadniania terminu isposobu wykonania najbardziej ucigzliwych prac poza godzinami pracy
Najemcow Budynku z Zamawiajgcym zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

3.4. Dokumentacja techniczna istniejacego systemu sygnalizacji pozaru.
Po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej, ktora jest warunkiem koniecznym przed
przystagpieniu do przetargu.

3.5. Termin wykonania zaméwienia

Zamawiajgcy wymaga, by Przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w nieprzekraczalnym
terminie: grudzien 2025 r. od daty protokolarnego przekazania terenu budowy. Przez termin
wykonania rozumie sie zakonczenie i odbiér Przedmiotu zamowienia.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
4.1. Dokumentacje projektowg Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié

Z rzeczoznawcay ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.2. Podczas projektowania idoborze urzadzen nalezy przyjagé nastepujace

wymagania ogoélne:

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie iweryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania iwykonania Przedmiotu zaméwienia,
a w szczegolnosci wykonanie inwentaryzacji istniejgcych pomieszczen, urzadzen i sieci
w zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia projektu wykonawczego.

2) Nalezy zaprojektowac iwykona¢ jednolity system detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP)
zapewniajacy catkowitg ochrone obszaru Budynku.

3) Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w OPZ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskimi
Normami.

4) Proponowane urzadzenia powinny charakteryzowa¢ sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania urzgdzen.

5) Wszystkie zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych, BHP i uzytkowych.

6) Proponowane urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej (Swiadectwa dopuszczenia) przez Jednostke Certyfikujgcg CNBOP-PIB.

7) Projekt powinien zawiera¢:

- szczegoOtowy opis projektowanej instalacji, okreslajgc sposdb montazu okablowania
i urzadzen,

- rysunki okreslajgce miejsce montazu urzgdzen, oraz trasy kablowe,

- schemat blokowy potgczen,

- specyfikacje ilosci itypdw uzywanych urzadzen, przewoddéw, uchwytéw, aparatury
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sterowniczej, zasilaczy.;

8) Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ projekt elektryczny linii zasilajgcych
instalowanych urzgdzen przeciwpozarowych,

9) Projekt musi by¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

10) System oraz urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania pkt 11.3 zat. Nr 3 do rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia izycia oraz mienia, atakze zasad
wydawania i dopuszczania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U., Nr 143, poz. 1002).
Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone aprobatami technicznymi i Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

11) Projekt musi byé wykonany w wersji papierowej oraz elektronicznej (pliki tekstowe
w formacie pdf, rysunki techniczne w formie edytowalnej z rozszerzeniem DWG) -
dokumentacja projektowa po zakonczeniu realizacji iodbiorach bedzie wiasnoscig
Zamawiajgcego.

12) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilosciach:

- 1 kpt. wers;ji elektronicznej na nosniku zewnetrznym USB,

- 3 kpt. uzgodnionych projektéw branzowych,

- oSwiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowe;,

- 3 kpt. dokumentacji powykonawczej wraz z stosownymi oswiadczeniami.

13) Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu do akceptaciji,
ktéra nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania Zamawiajgcemu.
Zatwierdzenie dokumentac;ji projektowej przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji Przedmiotu zamowienia. Po akceptacji dokumentacji Wykonawca moze
przystgpi¢ do prac montazowych oraz instalacyjnych. Warunkiem rozpoczecia prac
montazowych jest akceptacja harmonogramu prac przedstawionego Zamawiajgcemu przez
Wykonawce.

14) Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby dokumentacja projektowa byta
poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie dokonane przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

15) Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o akceptacji przez
Zamawiajgcego, ktory moze odmowi¢ akceptacji w kazdym przypadku, gdy stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan Zamawiajgcego.

16) Wskazana centrala  iwszystkie elementy systemu SSP  zaprojektowane
i przewidziane do wymiany istniejgcego systemu SSP muszg by¢ tak dobrane, aby
odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym przepisom prawa
i Polskim Normom oraz zasadom wiedzy technicznej. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota, jak réwniez powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci,
urzgdzenia i wyposazenie, aby zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowa eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi oraz aby pracowaty bezawaryjnie w przewidywanych warunkach
eksploatacyjnych.

17) Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane / materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamoéwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej.

18) Jezeli w trakcie montazu instalacji systemu SSP okaze sie, iz dokumentacja bedzie
wymagata zZmian, Wykonawca opracuje  wersje poprawiong rysunkéw
Z naniesionymi zmianami projektowymi na wtasny (Wykonawcy) koszt. Poprawione rysunki

Strona 16


http://www.placgrunwaldzki.eu/

www.placgrunwaldzki.eu

CENTRUM BIUROWE

PLAC GRUNWALDZKI

i obliczenia zostang przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji. Wszelkie zmiany
projektowe lokalizacji elementéw nalezy uzasadni¢ i wskazaé ich zgodnos¢ z przepisami
i Normami. Po zakohczeniu prac zwigzanych zrealizacjg Przedmiotu zamowienia
Wykonawca opracuje na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg.

19) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

4.3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

4.4,

dla Budynku uwzgledniajgc specyfike pracy imozliwodci nowego systemu SSP
zatwierdzong przez osobe uprawniong odrebnymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania realizacyjne Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania Budynku w stanie nadajgcym sie do
uzytku. Budynek podczas wykonywania prac bedzie uzytkowany przez najemcow.
Wszelkie prace montazowe iinstalacyjne zwigzane =z wykonaniem instalacji SSP
i DSO, nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym przez producentéw urzgdzen lub
systemow, ktore powinny by¢ udokumentowane poprzez zaswiadczenia lub autoryzacije.
Korzystanie w Budynku z energii elektrycznej, wody, kanalizacji powinno odbywac sie caty
czas bez zaktocen w godzinach pracy Budynku. w przypadku koniecznych wytgczenia
powinny sie one odbywa¢ w uzgodnieniu z osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu
zamoéwienia ze strony Zamawiajgcego. Nagte i pilne wylgczenia instalacji powinno odby¢
sie tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegoblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych, BHP i uzytkowych.
Zamawiajgcy wymaga, aby uzyte materiaty miaty trwatosé, co najmniej 10 lat i byty nowe
tzn. z aktualng datg produkcji. Podobng trwato$¢ uzytkowania powinny posiada¢ wszystkie
materiaty, ktére zostang uzyte do wykonania instalaciji.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyroby do realizacji Przedmiotu zaméwienia zabezpiecza
Wykonawca.

Dostawa Przedmiotu zamowienia, ewentualne magazynowanie oraz dozoér wlasnego
mienia, spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie posiadat aktualne ubezpieczenie w zakresie realizowanego Przedmiotu
zamoéwienia od zdarzen losowych oraz szkdéd niezamierzonych, jakie mogg powstaé
u Zamawiajgcego w wyniku dziatania zwigzanego z realizacjg Przedmiotu zamowienia.
Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ za wyniki iskutki dziatalnosci swojej
i podwykonawcéw w zakresie:

- organizacji prac,

- zabezpieczenia 0so6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow BHP,

- prac pozarowo niebezpiecznych,

- zabezpieczeniem terenu robot,

- droznosci drég ewakuacyjnych

- zabezpieczenia ciggébw komunikacyjnych przyleglych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robét.

Zakres wymagan technicznych systeméw SSP i DSO.
Zaprojektowany system SSP musi wspotpracowac z posiadanymi przez Zamawiajgcego
systemami (SSWiN, SKD). Centrala pozarowa musi zapewni¢ mozliwos¢ drukowania
informacji o zdarzeniach alarmowych, umozliwi¢ transmisje sygnatu alarmu pozarowego do
firmy $wiadczacej na rzecz Zamawiajgcego ustuge zwigzang z catodobowym
monitorowaniem systemu sygnalizacji alarmu pozaru. Szczegéty wtym zakresie
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Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu.

4.5, Wymagania dla centrali sygnalizacji alarmu pozaru:

a) Zakres dozorowania - ochrona catkowita,

b) Lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru (CSP) — na lokalizacje centrali sygnalizacji
pozarowej (panel obstugowy) przewidziano pomieszczenie alarmowe
z catodobowg obstugg zlokalizowane na parterze budynku (portiernia). Pomieszczenie
nalezy dostosowaé¢ do obowigzujgcych przepiséw prawa.

c) Centrala powinna pracowaé w sieci rozproszonej typu magistrala lub ring.

d) Centrala powinna posiadac¢ architekture otwartg bez koniecznosci uzywania
specjalizowanych kluczy dostepowych.

e) Mozliwos¢ tworzenia podcentral bez koniecznosci montazu wyswietlacza.

f) Duzy, czytelny wyswietlacz dotykowy.

g) Centrala ma mie¢ mozliwo$¢ montazu do 250 elementdw liniowych na linii dozorowe;j.

h) Modutowos¢ - dobdr wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych elementow -
modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali,
nie ma zbednego wyposazenia. Optymalizacja kosztow.

i) Skalowalno$¢ — tatwos¢ rozbudowy centrali, poprzez dotgczenie kolejnych obudéw
z wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametrow szybkosci
transmisji sygnatow.

i) Mozliwos¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem
systemami oddymiania i wentylacji w ramach urzadzen jednego producenta.

k) Zdolnos¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzeh zwigzanych z wykorzystaniem wielu
wariantéw alarmowania (15 wariantéw standardowych i mozliwos¢ tworzenia wiasnych)
oraz powigzan logicznych, pomiedzy zachodzgcymi zdarzeniami, w celach uruchamiania
i kontroli dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowe;j,

I) Mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie.

m) Nalezy zapewni¢ adresowalnos¢ elementéw detekcyjnych (czujek pozarowych, recznych
ostrzegaczy pozarowych), wszystkie elementy systemu wyposazone
w izolatory zwar¢, przekazniki sterujgce z funkcjg ,fail-safe”.

n) Do wykrywania pozaru nalezy zastosowac¢ czujki dymu (w pomieszczeniach
wykluczajgcych zastosowanie czujek dymu zastosowaé czujki ciepta), czujki powinny
posiada¢ mozliwos¢ szybkiej wymiany labiryntéw (w przypadku zabrudzenia czujnika),
mozliwos¢ ich szybkiego czyszczenia.

0) Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach i przy wejsciu do klatek schodowych)
zaprojektowac i zastosowac reczne ostrzegacze pozaru.

p) Sygnalizacja o zagrozeniach / komunikaty gtosowe — nalezy zrealizowaé¢ poprzez
zintegrowany Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

g) Moduinterfejs komunikacyjny umozliwiajgcy zintegrowanie (w zakresie wizualizacji)
systemu PPOZ w systemie zarzgdzania BMS — komunikacja otwartymi protokotami:
Modbus/TCP/IP.

4.6. Funkcje sterowania systemem SSP

Instalacja sygnalizacji pozaru powinna sterowac¢ m.in.:

a)

b)
c)
d)
e)

powiadamianie Stacji Monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej

0 powstatym zagrozeniu pozarowym,

wylgczaniem wentylacji mechanicznej,

zamykaniem odpowiednich klap pozarowych wentylaciji,

wysterowaniem odpowiednich klap oddymiajacych (klatki schodowe),
zwalnianiem (otwarciem) drzwi i przej$¢ objetych systemem kontroli dostepu
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(i / lub systemem domofonowym),
f) aktywacjg dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
g) sprowadzaniem wind na parter i otwarcie drzwi.

4.7. Stanowisko operatorskie systemu SSP

Zintegrowany z SSP system wizualizacji obejmujacy p/n funkcje:

a) Wizualizacja stanu wszystkich adresowalnych urzgdzen petlowych,

b) Sygnalizacja alarmoéw technicznych (usterka, zabrudzona czujka itp.)
dla okreslonego operatora lub grupy operatoréw,

¢) Rejestracja wszystkich alarmow oraz Sledzenie reakcji operatorow,

d) Mozliwos¢ automatycznego generowania raportéw dla stuzb technicznych
(np. wykaz brudnych czujek z doktadng lokalizacjq),

e) Stanowisko operatorskie umozliwiajgce petng wizualizacje zdarzen
i grafike komputerowg w oparciu o plany poszczegdlnych kondygnacii.
Najwazniejszg funkcjg winno by¢ uproszczenie dziatania systemu pod
wzgledem obstugi przez operatora.

4.8. Funkcje systemu Wizualizacji

Zatozenia do systemu wizualizaciji:

a) System ma funkcjonowac¢ na dedykowanej platformie PC podigczonej do centrali SAP
i DSO.

b) Umozliwia¢ weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzacymi ze wszystkich systemoéw,
dlatego pozwala na szybszg reakcje na zdarzenia wymagajace interwencji. Komunikat
moze znikng¢ dopiero po potwierdzeniu przez operatora.

¢) Umozliwiaé wigczenia komunikatéow gtosowych.

d) Umozliwia¢ operatorowi peten podglad historii alarméw, awarii, logowania uzytkownikéw,
pozwalac filtrowaé zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urzgdzen i wielu innych. Catg
baze lub jej wybrang czes¢ mozna eksportowacé do pliku PDF.

4.9. Funkcje monitorujace instalacji.

Instalacja sygnalizacji pozaru do monitorowania m.in.:

a) Monitorowanie instalacji hydrantowej — alarm techniczny—awaria/
praca/ monitorowanie zadziatania pompy hydrantowe;j,

b) Klapy oddymiajgce pozarowe (zamknieta / otwarta),

c) Potozenie kabin windowych (kabina na parterze).

4.10. Funkcje systemu DSO

Zatozenia do dzwiekowego systemu ostrzegawczego:

a) Wyadzielenie strefy alarmowej,

b) automatyczne ogtoszenie alarmu w razie niebezpieczenstwa do dowolnej strefy zgodnie
z programem ewakuacji ludzi,

¢) Mozliwos¢é nadawania w trybie alarmowym min. 3 réznych komunikatéow w jednym czasie
do réznych stref nagtosnieniowych (automatyczny komunikat alarmowy, automatyczny
komunikat ostrzegawczy, komunikat nadawany przez operatora),

d) Automatyczne wyzwalanie przez centrale SSP komunikatu nagranego
w pamieci zapowiedzi alarmowych do zaprogramowanej strefy,

e) Mozliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny,
skupiony, rozproszony (opartej o sie¢c TCP/IP),

f) W przypadku uszkodzenia jednej z jednostek lub utraty potgczenia pomiedzy jednostkami,
wydzielone jednostki powinny dziata¢ jako autonomiczne systemy. Kazda z jednostek
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kontroli powinna przechowywac konfiguracje dla catego systemu i samodzielnie
realizowaé zaprogramowane wczesniej scenariusze akcji pozarowej,

g) Ciagte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzadzeh centralnych, kart pamieci,
wzmacniaczy mocy, urzgdzen zasilajgcych, linii gtosnikowych, potgczenia z innymi
systemami, np. z systemem sygnalizacji pozarowe;j,

h) W pei redundantne potgczenia miedzy urzgdzeniami kontroli i mikrofonami strazaka —
potgczenie petlowe za posrednictwem okablowania swiattowodowego,

i) Modutowa budowa systemu,

i) Matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,

k) Cyfrowa transmisja danych,

I)  Whbudowany procesor DSP w urzgdzeniach zarzgadzajgcych systemem, umozliwiajgcy
podniesienie zrozumiato$ci mowy ST,

m) Styszalno$¢ i zrozumiato$¢ komunikatéw wynikajgca z przeprowadzonych symulacii
i testéw odbiorowych,

n) Wspodtpraca systemu z systemami ppoz. poprzez styki bez potencjatowe NO,

0) Petna integracja z systemem wizualizacji poprzez protokoty komunikacyjne,

p) Wyposazenie w pulpity mikrofonowe wielostrefowe do nadawania komunikatéw
informacyjnych do wybranych stref,

q) Wymagane posiadanie przycisku alarmowego, ktéry uruchamia wysytanie zapisanego
w pamieci matrycy komunikatu alarmowego do wszystkich stref,

r)  Wymagane zasilanie rezerwowe akumulatorowe, stanowigce integralng czes¢ systemu,
czas czuwania - 24 godzin czas pracy w trybie alarmowym (nadawanie komunikatéw) - 30
minut.

Dzwiekowy system ostrzegawczy zintegrowany z systemem sygnalizacji pozarowe;.

Oprocz pracy automatycznej system powinien posiada¢ funkcje obstugi manualnej z pulpitéw
mikrofonowych pozwalajacych na selektywny wybdr strefy lub stref nagto$nienia zgodnie
Z ustalonym scenariuszem ewakuaciji.

5. CZESC INFORMACYJNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1. Wszelkie prace bedg zrealizowane iwykonane wedtug dokumentacji projektowe;j
i harmonogramu opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
5.2. Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujgcych
i Wykonawca winien to wzig¢é pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji projektowej
i planowaniu wymiany elementéw oraz kompletujac dostawy sprzetu iwyposazenia oraz
przygotowujgc harmonogram prac.

5.3. Wykonawca wykona Przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny
i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

5.4. Prace prowadzone bedg w niewylgczonym =z normalnej eksploatacji Budynku
biurowym. Wykonawca bedzie wspotpracowat z wyznaczonymi przez Zamawiajgcego
pracownikami, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie Budynku.

5.5 Wykonawca na etapie przedtozenia dokumentacji projektowej do akceptacji
Zamawiajgcemu jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogram realizacji
prac wraz zterminami oraz listy wszystkich materiatdw, sprzetu/urzadzen, ktére zamierza
wykorzysta¢ w procesie wymiany centrali i elementéw wchodzgcych w skiad systemu SP.

5.6 Dostarczony izamontowany sprzet imaterialy muszg by¢ fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy od daty dostawy, kompletne, nieuzywane,
nienaprawiane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
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5.7 Wykonawca zobowigzany jest do wladciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania Przedmiotu zamowienia zwigzanego z demontazem isktadowaniem
istniejgcych elementéw objetych Przedmiotem zamdwienia w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

5.8 Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzgdzen, materiatdw na terenie
Budynku na wtasny koszt i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate
w czasie prowadzonego roztadunku.

5.9 Procedura odbioru technicznego:

1) Po przygotowaniu projektow wykonawczych SSP oraz DSO i dostarczeniu ich do
Zamawiajgcego w wersji elektronicznej na podany adres e-mail:
biuro_zarzadu@placgrunwaldzki.eu i uwzglednieniu wszystkich uwag Zamawiajgcego
oraz otrzymaniu akceptacji dostarczonych projektow od Zamawiajgcego;

2) Po wykonaniu montazu instalacji, a przed ich oddaniem, Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia Prob Koncowych oraz wykonania stosownych pomiarow.
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koricowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) lub réwnowaznych oraz
w stosownych Aprobatach Technicznych. Wszelkie préby koncowe majg sie odbywaé
Z udziatem Zamawiajgcego.

3) Kontrola jakosci powinna obejmowaé sprawdzenie:

a) Zgodnosci wykonania robét z projektem wykonawczym,

b) Wiasciwego podtgczenia przewodow wszystkich instalacji,

¢) Woykonania pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,
d) Rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji,

e) Stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

f) Kompletnosci elementéw instalacji.

g) Estetyki wykonania.

6. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY STARAJACEGO SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

6.1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego,
merytorycznego, wiedzy technicznej i doswiadczenia:
1) Minimum 3 0sdb przeszkolonych przez producenta systemu SAP.
2) Minimum 3 osob przeszkolonych przez producenta systemu DSO.
3) Posiadanie autoryzacji producenta.
4) Zezwolenie z Panstwowej Agencji Atomistyki do demontazu, transportu
i utylizacji jonizacyjnych czujek dymu — nie dopuszcza sie do korzystania
z podwykonawcow.
5) Wpykazanie sie (Referencje pisemne) minimum 3 zrealizowanymi robotami
dotyczgcymi montazu systemu SSP i DSO o wartosci minimum 300 000,00 zt
netto.
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Zatagcznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Dziatajgc w imieniu Wykonawcy:
Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
1.

Odpowiadajgc na zapytanie ofertowe w dwuetapowym przetargu nieograniczonym dotyczgcym
wykonania nowych instalacji SSP oraz DSO, polegajacego na przygotowaniu zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa projektéw wykonawczych SSP oraz DSO oraz realizacji prac,
czyli dostawy oraz montazu instalacji SSP oraz DSO w budynku Centrum Biurowym Plac
Grunwaldzki przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach (40-950) nalezacym do Centrum
Biurowego Plac Grunwaldzki Sp. z 0.0.

sktadamy niniejszg Oferte na wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia:

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za cene:

Lacznie czes¢ Projektowa i Realizacyjna

cenanetto ......ccoceveeeieiie i zt (stownie:....) + nalezny podatek VAT wg stawki
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury, cena brutto.............. zt (stownie:........)
w tym:

Czesc¢ Projektowa

cena Netto ........occvveeeeviiiiiieeisiieenn zt (stownie:.....) + nalezny podatek VAT wg stawki
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury, cena brutto............... zt (stownie:........ )

Czesc¢ Realizacyjna
cena Netto ........occveeeevviiiiieeiiiieen, zt (stownie:.....) + nalezny podatek VAT wg stawki

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie wskazanym w SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Os$wiadczamy, ze zapoznali$my sie ze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze posiadamy konieczne informacje do
przygotowania Oferty.
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4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych Ofertg przez czas wskazany w SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA, czyli 6 miesiecy poczawszy od daty sktadania Ofert,
nie pdézniej niz od 19.08.2024 .

5. Przedmiot zamdéwienia zamierzamy wykonacé:
a) sitami wtasnymi*,
b) sitami wtasnymi i przy pomocy podwykonawcow* w zakresie wykazanym ponizej:

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze WZOREM UMOWY zatgczonym do SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (zatgcznik nr 7) i przyjmujemy go bez zastrzezen/z
uwagami zawartymi we wzorze umowy.

7. Zobowigzujemy sie, w przypadku przyznania nam zamowienia, do podpisania umowy w siedzibie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wyznaczonym.

8. Przyjmujemy termin ptatnosci w ciggu 30 od daty ztozenia faktury.

9. Do oferty zatgczone zostaty nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

0 e
0.
0.3 e
0L
0D
0B e
0. T
0B
0.0

Miejscowosc, data:

/Podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

TABELA PODZIALU WYNAGRODZENIA
Dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Zatgczam:

Wypetniona TABELA PODZIALU WYNAGRODZENIA (zgodnie ze wzorem, w wersji elektronicznej
edytowalnej, dotaczonym do niniejszego dokumentu)
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Zatagcznik nr 4 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Sktadam nastepujgce o$wiadczenie:

OSWIADCZENIE

o spetnianiu warunkéw udzialu w dwuetapowym przetargu nieograniczonym
Oswiadczamly, ze spetniam/y warunki dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doswiadczenie do realizacji Przedmiotu zaméwienia,
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Przedmiotu zamoéwienia,
4) wymaganej w SIWZ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

/Podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT PRZEZ WYKONAWCE

Dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Zatgczam:

Wykaz robét budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich 5 latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty

i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, polegajgcych na wykonaniu nowych
instalacji SSP i DSO w budynkach o powierzchni uzytkowej min. 5000 m2.

Lp. | Przedmiot zamdwienia Wartos¢ | Powierzchnia | Zamawiajgcy Termin realizacji
(zakres rzeczowy, robét netto uzytkowa zamoéwienia
rodzaj budynku) w PLN w m? Data Data
rozpoczecia | odbioru
B. C. D. E. F. G.

Ol WIN =2

Nalezy dotgczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych, ze wyszczegdlnione roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone (dokumenty powinny
odnosic sie do konkretnych pozycji wymienionych w wykazie).

/Podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Zatgczam wykaz oséb:
posiadajgcych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, ktére bedg uczestniczy¢
w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych czynnosci oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp. Imie Stanowisko/rodzaj Informacije Informacja o
i nazwisko specjalnosci potwierdzajgce podstawie
i nr uprawnien / nr wpisu spetnienie do
na liste czionkéw Izby warunkow dysponowania
Inzynierow Budownictwa okreslonych w pkt osobami (np.
7.1.3) SIWZ, umowa
w szczegolnosci 0 prace, umowa
czas petnienia o}
funkciji kierownika dzieto, itp. *)
na danej inwestycji
(wyksztatcenie,
doswiadczenie
zawodowe)
A. B C. D. E.
1.
2.

Oswiadczam, ze osoby wskazane w wykazie posiadajg wymagane przez Zamawiajgcego
uprawnienia.

/Podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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Zatagcznik nr 7 do SIWZ
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM OGOLNY REALIZACJI PRAC
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ

PLAN ORGANIZACYJNY PLACU BUDOWY
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Zatagcznik nr 11 do SIWZ

LISTA PODWYKONAWCOW | DOSTAWCOW DLA GLOWNYCH PAKIETOW PRAC
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