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Zestawienie usterek drzwi ppoż.  

w budynku Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki w Katowicach 

Lp. 
Lokalizacja drzwi 

w obiekcie 
Typ, rodzaj Wynik kontroli Uwagi 

1. 7 piętro korytarz Mercor El 30 
Do wymiany zamek główny w 

drzwiach 
Niesprawne 

2. 6 piętro korytarz Mercor El 30 Brak samozamykacza Niesprawne 

3. 3 piętro korytarz Nie ustalono 
- brak tabliczki znamionowej, 

Niesprawne 
- uszkodzone zamki stałe skrzydło 

4. 2 piętro korytarz 
Wiśniowski 

El 30 
Uszkodzony samozamykacz Niesprawne 

5. 2 piętro korytarz 
Wiśniowski 

El 30 
Brak samozamykacza stałe skrzydło Niesprawne 

6. 1 piętro korytarz Mercor El 30 Uszkodzony samozamykacz Niesprawne 

7. 1 piętro pom. 122 Mercor El 30 Uszkodzony samozamykacz Niesprawne 

8. 

Parter korytarz /po 

prawej stronie od 

wyjścia z bufetu/ 

Mercor El 30 
Uszkodzony zamek stałe skrzydło 

drzwi 
Niesprawne 

 

9. 

Parter korytarz /po 

prawej stronie od 

wyjścia z bufetu/ 

Mercor El 30 Uszkodzone samozamykacze Niesprawne  

10. Piwnica Mercor El 30 Nie zamykają się Niesprawne  

11. 7 piętro korytarz Mercor El 30 Uszkodzony samozamykacz Niesprawne  

12. 7 piętro korytarz Mercor El 30 Nie domykają się Niesprawne  

13. 5 piętro korytarz Nie ustalono 
- brak tabliczki znamionowej, - 

uszkodzone uszczelki 
Niesprawne  

14. 4 piętro korytarz Nie ustalono - brak tabliczki znamionowej, Niesprawne  

15. 

4 piętro 

korytarz/Zarząd 

Zlewni/ 

Nie ustalono 
- brak tabliczki znamionowej, - 

uszkodzone uszczelki 
Niesprawne  

16. 4 piętro pom. 407 Nie ustalono - brak tabliczki znamionowej, Niesprawne  

17. 3 piętro pom. US 
Wiśniowski 

El 30 
Brak samozamykacza Niesprawne  

18. 3 piętro pom. 335 Nie ustalono 

- brak tabliczki znamionowej, 

Niesprawne 

 

- uszkodzony dolny zamek stale 

skrzydło 
 

19. 1 piętro korytarz Mercor El 30 Uszkodzony zamek stałe skrzydło Niesprawne  

20. Parter korytarz Mercor El 30 Uszkodzony samozamykacz Niesprawne  

21. Parter korytarz Mercor El 30 Brak samozamykacz Niesprawne  

 


